
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 декабря 2024 года № 95

г. Владикавказ

Об установлении размера платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к 

объектам электросетевого хозяйства территориальных сетевых 
организаций Республики Северная Осетия-Алания на 2025 год

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утверждении Правил 
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии 
и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам по 
оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказаниям 
этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам администратора 
торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил 
технологического присоединения энергопринимающих устройств 
(энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим 
сетям», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 
2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике», приказом Федеральной антимонопольной службы от 
30 июня 2022 года № 490/22 «Об утверждении Методических указаний по 
определению размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям», приказом ФАС России от 22 июля 2024 года № 489/24 
«Об утверждении регламента установления цен (тарифов) в электроэнергетике 
и (или) их предельных уровней и формы решения исполнительного органа 
субъекта российской федерации в области государственного регулирования 
тарифов об установлении цен (тарифов) в электроэнергетике и (или) их 



предельных уровней», Положением о Региональной службе по тарифам 
РСО-Алания, утвержденным постановлением Правительства Республики 
Северная Осетия-Алания от 2 февраля 2016 года № 24, протоколом заседания 
Правления Региональной Службы по тарифам РСО-Алания от 10 декабря 2024 
года № 95 Региональная служба по тарифам Республики Северная Осетия - 
Алания постановляет:

1. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета 
платы за технологическое присоединение к расположенным на территории 
Республики Северная Осетия - Алания электрическим сетям сетевых 
организаций согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Установить формулы платы за технологическое присоединение к 
расположенным на территории Республики Северная Осетия - Алания 
электрическим сетям сетевых организаций согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению.

3. Утвердить для включения в тариф на услуги по передаче 
электрической энергии на 2025 год объем выпадающих доходов по 
технологическому присоединению к электрическим сетям, принадлежащим 
сетевым организациям Республики Северная Осетия-Алания, 
энергопринимающих устройств заявителей, согласно приложению 3 к 
настоящему постановлению.

4. Признать утратившим постановление Региональной службы по 
тарифам Республики Северная Осетия - Алания от 29 декабря 2023 года № 111 
«Об установлении размера платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к 
объектам электросетевого хозяйства территориальных сетевых организаций 
Республики Северная Осетия-Алания, на 2024 год».

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года и 
действует по 31 декабря 2025 года.

Врио руководителя Б.С. Елбаев



Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение к располо 
Республики Северная Осетия - Алания электрическим сетям территориальных сетевых организаций"

к пос
сение 1 
лужбы 

ания
а№ 95

ерритории

Таблица №1

Наименование Единица 
измерения

Заявители, указанные в пунктах 
12(1), 13(2)-13(5)и 14 Правил 

технологического присоединения* 
на уровне напряжения не выше 0,4 

кВ

Заявители, за 
исключением 

указанных в графе 
5

1 2 3 4 5 6

1 С1

стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, на 
подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий 
заявителю и проверку сетевой организацией выполнения технических 
условий заявителем

рублей за одно 
присоединение 3 486,39 6 168,44

1.1 См
стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на подготовку и выдачу сетевой организацией технических 
условий заявителю

рублей за одно 
присоединение 3 230,95 3 230,95

1.2.1. Сип

стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на выдачу 
акта об осуществлении технологического присоединения Заявителям, 
указанным в абзаце восьмом пункта 24 Методических указаний по 
определению размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям

рублей за одно 
присоединение 255,43 -

1.2.2. С1.2.2

стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на проверку 
выполнения технических условий Заявителями, указанными в абзаце 
девятом пункта 24 Методических указаний по определению размера 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям

рублей за одно 
присоединение - 2 937,48

*Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, 
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. №861.



Таблица №2
№ п/п Наименование Единица 

измерения Значение

2.3.1.3.1.1 0,4 кВ и ниже воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 
до 50 квадратных мм включительно одноцепные

рублей/км 2 559 159,74
1-20 кВ рублей/км 2 176 107,10

2.3.1.3.2.1 0,4 кВ и ниже воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 
от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные

рублей/км 3 776 668,49
1-20 кВ рублей/км 2 912 690,79

2.3.1.3.3.1 0,4 кВ и ниже воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 
от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные рублей/км 707 573,01

2.3.2.3.1.1 0,4 кВ и ниже воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом 
сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные

рублей/км 1 097 658,86
1-20 кВ рублей/км 619 279,90

3.1.2.1.1.1 0,4 кВ и ниже кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением 
провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее рублей/км 5 128 058,47

3.1.2.1.2.1 0,4 кВ и ниже кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением 
провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее

рублей/км 9 247 257,39
1-ЮкВ рублей/км 9 010 287,71

3.1.2.1.3.1 0,4 кВ и ниже кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением 
провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее рублей/км 1 186 474,47

3.1.2.1.3.2 0,4 кВ и ниже кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением 
провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее рублей/км 4 642 695,40

3.1.2.2.1.1 1-10 кВ кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 
квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее рублей/км 3 243 245,36

3.1.2.2.2.1 0,4 кВ и ниже кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 
квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее

рублей/км 4 659 978,77
1-10 кВ рублей/км 2 137 505,57

3.1.2.2.2.2 0,4 кВ и ниже кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 
квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее

рублей/км 8 007 408,98
1-10 кВ рублей/км 14 805 500,00

3.1.2.2.3.1 0,4 кВ и ниже кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 
квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее

рублей/км 6 538 060,92
ЫОкВ рублей/км 9 509 974,47

4.2.3 1-20 кВ линейные разъединители номинальным током от 250 до 500 А включительно рублей/шт. 25 698,00
4.4.1.1 0,4 кВ и ниже распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств 

наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 100 до 250 А
рублей/шт 486 604,00

1-10 кВ рублей/шт 679 684,55

4.4.2.1 1-20 кВ
распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств 
наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 100 до 250 А включительно с количеством 
ячеек до 5 включительно

рублей/шт 1 335 217,13

4.4.3.1 1-20 кВ
распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств 
наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 250 до 500 А включительно с количеством 
ячеек до 5 включительно

рублей/шт 2 236 465,00

4.4.4.1
0,4 кВ и ниже распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств 

наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 500 до 1000 А включительно с 
количеством ячеек до 5 включительно

рублей/шт 347 088,00

1-20 кВ рублей/шт 247 098,32



4.5.2.1 1-20 кВ комплектные распределительные устройства наружной установки (КРН, КРУН) номинальным током 
от 100 до 250 А включительно с количеством ячеек до 5 включительно рублей/шт 1 315 000,00

5.1.1.1 1-20 кВ однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА включительно 
столбового/мачтового типа рублей/кВт 20 285,71

5.1.1.2 1-20 кВ однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА включительно 
шкафного или киоскового типа рублей/кВт 38 760,93

5.1.2.2 1-20 кВ однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА 
включительно шкафного или киоскового типа рублей/кВт 42 573,67

5.1.2.3 1-20 кВ однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА 
включительно блочного типа рублей/кВт 24 071,34

5.1.3.2 1-20 кВ однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА 
включительно шкафного или киоскового типа рублей/кВт 8 735,53

5.1.3.3 1-20 кВ однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА 
включительно блочного типа рублей/кВт 14 699,69

5.1.5.2 1-20 кВ однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА 
включительно шкафного или киоскового типа рублей/кВт 8 031,61

5.2.3.2 1-20 кВ двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА 
включительно шкафного или киоскового типа рублей/кВт 24 170,07

5.2.3.3 1-20 кВ двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА 
включительно блочного типа рублей/кВт 37 571,00

5.2.6.3 1-20 кВ двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА 
включительно блочного типа рублей/кВт 45 242,36

6.2.7.2 1-20 кВ распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью от 1000 до 1250 кВА 
включительно закрытого типа рублей/кВт 5 149,68

8.1.1 0,4 кВ и ниже средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения
рублей за 

точку 
учета

29 018,83

8.2.2 0,4 кВ и ниже средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного 
включения

рублей за 
точку 
учета

29 414,59

8.2.3 1-10 средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения
рублей за 

точку 
учета

261 121,35



к постановле

95

ФОРМУЛЫ 
для расчета платы за технологическое присоединение энергопр ающих 

устройств заявителя к объектам электросетевого хозяйства территориальных 
сетевых организаций

1. Формула для расчета платы за технологическое присоединение с 
применением стандартизированных тарифных ставок:

Р — Cl “l_C2i xL/2 +Csi хЬз "bC4i “^Csi xNmax 3”Сб1 xNmax "^Cyi xNmax 'TCsi xQi 

где:
P - плата за технологическое присоединение, рассчитанная на основании 

стандартизированных тарифных ставок (руб.);
Ci - стандартизированная тарифная ставка платы на покрытие расходов 

сетевой организации на организационные мероприятия согласно пункту 16 
Методических указаний по определению размера платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом Федеральной 
антимонопольной службы от 30 июня 2022 г. № 490/22 (далее - Методические 
указания);

C2i - стандартизированная ставка платы на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство воздушной линий электропередачи на 1 уровне 
напряжения;

Csi - стандартизированная ставка платы на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство кабельной линий электропередачи на 1 уровне 
напряжения;

C4i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, 
распределительных пунктов, переключательных пунктов) на 1-м уровне 
напряжения;

Csi - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство трансформаторных подстанций (ТП), за 
исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с 
уровнем напряжения до 35 кВ;

Сб! - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ;



C?i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше 
(ПС);

Cgi - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на обеспечение средствами коммерческого учета электрической 
энергии (мощности);

L2 - суммарная протяженность воздушных линий электропередачи на 1 -м 
уровне напряжения, строительство которых предусмотрено согласно выданным 
техническим условиям для технологического присоединения заявителя (км);

L3 - суммарная протяженность кабельных линий электропередачи на 1 -м 
уровне напряжения, строительство которых предусмотрено согласно выданным 
техническим условиям для технологического присоединения заявителя (км);

qi - количество точек коммерческого учета электрической энергии 
(мощности);

i - класс напряжения строящихся объектов электросетевого хозяйства;
Nmax - максимальная присоединяемая мощность.

2. В случае, если заявитель при технологическом присоединении 
запрашивает вторую или первую категорию надежности электроснабжения 
(технологическое присоединение к двум независимым источникам 
энергоснабжения), то размер платы за технологическое присоединение (РОбщ) 
определяется следующим образом:

3" Р исй)

где:
Р - расходы на выполнение мероприятий, указанных в пункте 16
Методических указаний, за исключением указанных в подпункте «б» 

(руб.);
РистЬ Р ист2 - расходы на выполнение мероприятий, предусмотренных 

подпунктом «б» пункта 16 Методических указаний, осуществляемых для 
конкретного присоединения в зависимости от способа присоединения и уровня 
запрашиваемого напряжения на основании выданных сетевой организацией 
технических условий, определяемые по первому и второму независимым 
источникам энергоснабжения соответственно с главой II или III Методических 
указаний (руб.).

3. В отношении энергопринимающих устройств заявителей, указанных в 
пункте 121 Правил технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 



принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
27 декабря 2004 г. № 861, присоединяемых по третьей категории надежности (по 
одному источнику электроснабжения) к объектам электросетевого хозяйства 
сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при условии, что 
расстояние от этих энергопринимающих устройств до ближайшего объекта 
электрической сети необходимого заявителю класса напряжения составляет не 
более 200 метров в городах и поселках городского типа и не более 300 метров в 
сельской местности, в состав платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств не включаются расходы, связанные со 
строительством объектов электросетевого хозяйства - от существующих 
объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих 
устройств и (или) объектов электроэнергетики, размер платы определяется по 
формуле:

Р<150 = Ci + Cs х qi,
4. Если при технологическом присоединении, согласно техническим 

условиям, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению 
предусмотрен на период два года, то стоимость мероприятий, учитываемых в 
плате, рассчитанной в год подачи заявки, индексируется следующим образом:

50 процентов стоимости мероприятий, предусмотренных техническими 
условиями, определяется в ценах года, соответствующего году утверждения 
платы;

50 процентов стоимости мероприятий, предусмотренных техническими 
условиями, умножается на прогнозный индекс цен производителей по 
подразделу «Строительство» раздела «Капитальные вложения (инвестиции)», 
публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации 
на год, следующий за годом утверждения платы (при отсутствии данного 
индекса используется индекс потребительских цен).

5. В случае, если заявитель при технологическом присоединении 
запрашивает вторую или третью категорию надежности электроснабжения 
(технологическое присоединение к двум независимым источникам 
энергоснабжения), то размер платы за технологическое присоединение (Робщ) 

определяется следующим образом:
Робщ ~ Р + (Рucml + Рист2)

где:
Р - расходы на выполнение мероприятий, указанных в п.16 Методических 

указаний, за исключением указанных в подпункте «б» (руб.);
Pucmh Рист2 - расходы на выполнение мероприятий, предусмотренных 

подпунктов «б» пункта 16 методических указаний, осуществляемых для 
конкретного присоединения в зависимости от способа присоединения и уровня 



запрашиваемого напряжения на основании выданных сетевой организацией 
технических условий, определяемые по первому и второму независимым 
источникам энергоснабжения соответственно согласно главам II или III 
Методических указаний (руб.).



ВЫПАДАЮЩИЕ ДОХОДЫ
связанные с компенсацией расходов (со знаком «+») или полученного 

избытка (со знаком «-») территориальных сетевых организаций Республики 
Северная Осетия-Алания, связанные с осуществлением технологического 

присоединения к электрическим сетям, учитываемые в составе необходимой 
валовой выручки по передаче электрической энергии на 2025 год

№п/п Наименование организации Единица 
измерения

Объем выпадающих 
доходов

1 Филиал ПАО «Россети СК» - «Севкавказэнерго» руб. X

2 ГУП «Аланияэнергосеть» руб- X

3 АО «Оборонэнерго» руб. X

4 ООО «Просвет» руб. X

5 ООО «Ампер» руб. X


